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ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOSCI WODY NA PLYWALNI
Plywalnia Miejska Atlantis os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznan
za okres: 1 stycznia 2022 — 31 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafstwowej Inspekcji Sanitarne;
(Dz. U. z 2023 r. poz. 338) oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
W sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)
po przeanalizowaniu:
— parametréw jakosci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych mowa
W § 3 ust. 1 rozporzadzenia,
— wynikéw badan wody na plywalni wykonanych przez zarzadzajacego plywalnia, zgodnie
z zatwierdzonym przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu
harmonogramem kontroli wewnetrzne;j,
— zakresu 1 czgstotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego plywalnia oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
— wynikéw badai wody na plywalni wykonywanych przez Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Poznaniu

stwierdzam,

ze jakos¢ wody na plywalni w omawianym okresie spelniala wymagania mikrobiologiczne
i fizykochemiczne okreSlone w zalgcznikach ur 1 i nr 2 do przedmiotowego rozporzadzenia,
w zwigzKu z czym prowadzony nadzér nad jakoscig wody oceniam pozytywnie.

Woda doprowadzana na ptywalni¢ pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodg (wodociag
miejski Poznan) i spelnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Plywalnia posiada 5 niecek basenowych (w tym 1 niecke udostgpniang do nauki ptywania dla niemowlat

i malych dzieci do lat 3 oraz 1 nieck¢ wyposazong w urzadzenia wytwarzajace aerozol wodno-
powietrzny), a takze 1 system cyrkulacji.
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Uzdatnianie wody basenowej polega na koagulacji, filtracji na filtrach pospiesznych (antracytowo-
weglowych), dezynfekcji przy uzyciu podchlorynu sodu i ozonu oraz korekeie pH (odezynu) wody.

Zarzadzajgcy ptywalnig realizowat badania jakosci wody w zakresie zgodnym z zatwierdzonym przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu harmonogramem kontroli wewngtrznej
jakosci wody.

Badania jakosci wody prowadzone byly w laboratorium posiadajacym akredytacje Polskiego Centrum
Akredytacji na wykonywanie badan odpowiadajacych metodykom referencyjnym analiz wody na
plywalniach okreslonych w zataczniku nr 4 do ww. rozporzadzenia, a sprawozdania z badan terminowo
przekazywane Pafstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu.

Zarzadzajacy plywalnig dokonywat biezacej oceny wody na plywalni, m.in. poprzez obserwacj¢ wody
oraz wykonywanie automatycznego pomiaru parametréw: pH wody, potencjatu redox, stgzenia chloru
wolnego oraz temperatury, ktérych wyniki rejestrowane byly z czgstotliwoscig nie rzadziej niz
co 4 godziny w trakcie uzytkowania plywalni oraz manualnego pomiaru chloru zwigzanego i wolnego,
ktére rejestrowane byly zgodnie z czegstotliwoscig okre$long w rozporzadzeniu.

Analiza wynikéw badania jakosci wody pobieranej przez zarzadzajacego plywalnig jak réwniez przez
tutejszy organ wykazala, ze jako§¢ wody — w omawianym okresie — speiniala wymagania
mikrobiologiczne i fizykochemiczne okreélone w zatacznikach nr 1 i 2 do rozporzgdzenia. Jedynie
jednokrotnie na przestrzeni ocenianego okresu, w czterech réznych nieckach odnotowano przekroczenie
wartosci azotanéw. Po oszacowaniu wartosci przekroczen mozna stwierdzi¢, iz nie spowodowaly one
zagrozenia dla os6b korzystajacych z ptywalni. Zarzadzajacy plywalnig podjat niezwlocznie dziatania
naprawcze zmierzajgce do zapewnienia odpowiedniej jakosci wody, o ktérych poinformowat tutejszy
organ Panstwowej Inspekcji Sanitarnej. Wyniki badan powtérkowych nie wykazaly stwierdzonych
weczesniej przekroczen. ' - '

Zarzadzajgcy plywalnia w komunikatach zamieszczanych na tablicy informacyjnej zlokalizowanej
w holu obiektu oraz na stronie internetowej ptywalni, informowatl na biezaco uzytkownikéw basenu
o spelnieniu przez wodg, wymagan okres§lonych w zalagcznikach nr 1 i 2 do ww. rozporzgdzenia lub
aktualnych przekroczeniach jakosci wody w ptywalni.

Majac na wzgledzie powyzsze Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu wydaje
pozytywna zbiorcza oceng¢ roczng w zakresie spelnienia wymagan mikrobiologicznych
i fizykochemicznych jakosci wody na Plywalni Miejskiej Atlantis na os. Stefana Batorego 101
w Poznaniu.
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Otrzymuja:
1. Adresat (za posrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska S.A.)
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