
                                                                      Załącznik nr 1   

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup ok. 120 000 l gazu płynnego: propan techniczny dla celów grzewczych dla
Oddziału  Ośrodek  Rataje,  os.  Piastowskie  106a,  Poznań.  Przedmiot  zamówienia
obejmuje  zakup,  transport  do  miejsca  przeznaczenia  oraz  wyładunek  gazu  do
zbiorników. Stopień czystości magazynowanego gazu musi odpowiadać przynajmniej
wymaganiom zawartym w ISO 9162. 

Dostawa  gazu  będzie  następowałą  do  dwóch  dwupłaszczowych  zbiorników
podziemnych o pojemności 6400l każdy. Dane techniczne zbiorników:
- dopuszczalne ciśnienie robocze: 1,56MPa / 15,6bar
- dopuszczalna temperatura robocza: -20oC do 40oC
- ciśnienie zaworów bezpieczeństwa: 1,56MPa / 15,6 bar
- zbiorniki mogą być zapełniane maksymalnie do 85% objętości.

Dostarczony  gaz  powinien  spełniać  wymogi  polskiej  normy  PN  C-96008  oraz
europejskiej  EN-589  i posiadać  świadectwo  jakości  -  wydane  przez  podmiot
uprawniony do kontroli  jakości, potwierdzające parametry jakościowe oferowanego
gazu - dostarczone do każdej dostawy. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczania  gazu   pojazdami  -   cysterny
samochodowe -   zgodnymi  z  wymaganiami  ustawy z  dnia  19 sierpnia 2011 r.  o
przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367 ze zm.) oraz
warunkami  ADR  (Umowa  europejska  dotycząca  międzynarodowego  przewozu
drogowego towarów niebezpiecznych Dz.  U.  z  1975 r.  Nr  35,  poz.  189 ze zm.),
wyposażonymi w końcówki wlewowe z zalegalizowanym „odmierzaczem” (jednostka
miary  –  1  litr),  autocysterny  muszą  być  zaopatrzone  w  urządzenia  wydawcze  –
pompy oraz drukarki, wskazujące dokładną ilość wydanego gazu (urządzenia muszą
posiadać świadectwa legalizacyjne Urzędu Miar i Wag );

Wykonawca jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich działań tak, aby tankowanie
odbyło  się  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  technicznymi,  pożarowymi,
budowlanymi  i  ochrony  środowiska.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za
ewentualne szkody powstałe w trakcie tankowania paliwa.

Gaz, po złożeniu zamówienia na konkretną ilość, musi zostać dostarczony  na teren
Oddziału Ośrodek  Rataje w Poznaniu os. Piastowskie 106 Ai zostać zatankowany
do zbiorników znajdujących się przy kotłowniach.

Dokładna  godzina  dostawy  paliwa  na  teren  Oddziału  oraz  jego  dokładna  ilość
określona zostanie w zamówieniu przekazanym przez Zamawiającego drogą fax-u,
albo e-mailem. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości  zakupionego paliwa w
zależności od zapotrzebowania. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu roszczenia
odszkodowawcze.   Minimalna ilość  zakupionego paliwa w całym okresie  objętym
niniejszym postępowaniem 
40 000 l. Minimalna ilość paliwa zakupiona jednorazowo- 4 000 l. Maksymalna ilość
paliwa zamówiona jednorazowo 10 000 l.
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Rozliczenia  będą  dokonywane  na  podstawie  faktycznie  zakupionych  przez
Zamawiającego ilości paliwa.

Wykonawca na czas realizacji zamówienia obowiązany jest posiadać ubezpieczenie
od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z
przedmiotem zamówienia, z sumą gwarancyjną minimum 100 000 zł.
Przed  zawarciem umowy Zamawiający  będzie  żądał  polisy  ubezpieczeniowej  lub
innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie.
Wykonawca na cały okres realizacji  zamówienia musi posiadać  koncesję na obrót
paliwami ciekłymi, o której mowa w art 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012r., poz.1059, ze zm.) w zakresie obrotu paliwami
objętymi niniejszym zamówieniem.
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